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前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本文件由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）归口。
本文件起草单位：中国建筑科学研究院有限公司等 
本文件主要起草人：
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II
I
　
建筑门窗无障碍技术要求
1 范围
　　本文件规定了建筑门窗无障碍使用的一般要求、要求和试验方法。
    本文件适用于残障人士、老年人、儿童等人员经常使用的建筑门窗。
注：残障人士、老年人、儿童等人员经常使用的建筑门窗一般包括残疾人服务机构、养老服务机构、托儿所、幼儿园、医院、福利院等建筑用门窗。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB/T 5823-2008 建筑门窗术语
GB/T 8485  建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
GB/T 9056 金属直尺
GB/T 9158-2015 建筑门窗力学性能检测方法
JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程
QB/T 2443 钢卷尺
3 [bookmark: _Toc150576502][bookmark: _Toc150576710][bookmark: _Toc150577234][bookmark: _Toc150577584]术语和定义
GB/T 5823-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
无障碍  accessibility for windows and doors
残障人士、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便的使用。
3.2
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]无障碍设计  accessible　design
注重将门窗设计扩展到具有某些机能缺陷的特殊人群，使此类特殊人群最大限度地安全和易于使用门窗。
[来源：GB/T 20002.2-2008，3.2，有修改]
3.3
残障人士 disabled person
在心理、生理、人体结构上，因某种组织、功能不健全或者不正常，导致部分或全部丧失、临时或永久丧失以正常方式从事某种活动能力的人。
注：残障人士包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人，以及因身体受伤或特殊时期临时行动不便的人，如老人、儿童、生病或怀孕期间行动不便的人。
3.4
开启净宽度 clear opening width
门可开启部分完全打开后，可供通行的水平净宽度。
4 [bookmark: _Toc150577588]一般要求
4.1 有无障碍需求的门窗应分别符合相应产品标准的规定，见附录A。
4.2 有无障碍需求的门窗在设计、生产和安装时应考虑材料、规格、活动扇开启形式、执手安装位置、开启方式、启闭力、开启净宽度等因素。
4.3 有无障碍需求的门宜采用推拉门、平开门和折叠门，不应采用转门。
4.4 无障碍设计的门采用玻璃门时，应有醒目的提示标示。
4.5 室内门不应有门槛，入户门和单元门设有门槛时，高度不应大于15mm。
4.6 建筑外窗应有防误操作装置，对于残障人士可接触的建筑外窗，还应有防止爬出的装置或措施。
4.7 门的执手应选用双面执手，手柄应为直形或U型。执手长度不应小于150mm。不应选用球形旋转把手。
4.8 用于视觉障碍人员使用的门窗，应符合下列规定：
a） 执手颜色应和门窗颜色有明显区别； 
b） 宜在执手上或执手附近标注盲文，并说明门窗的使用方法。
4.9 有无障碍需求的门窗，宜安装智能化操控系统。智能化操控系统包括采用遥控器、智能手机APP操作等方式操控门窗。
5 要求
5.1 表面质量
门窗应无棱角等尖锐突起，无锐利边缘，或增加避免伤害的防护措施。
5.2 构造要求
5.2.1 公共场所用非透明门应设置观察窗，观察窗宽度不应小于100mm，观察窗下侧距门下框不应大于900mm，观察窗高度不应小于600mm，且应采用安全玻璃。
5.2.2 门扇下部宜安装护门板，护门板的高度不应小于350mm。
5.2.3 门的开启净宽度应符合下列规定：
a) 建筑用单元门的开启净宽度不应小于1100mm；
b) 入户门的开启净宽度不应小于900mm；
c) 室内门的开启净宽度不应小于900mm；
d) 采用自动门时，自动门开启后的通行净宽度不应小于1000mm。
5.3 无障碍安全性
5.3.1 安全玻璃选用
有无障碍设计要求的门窗，除应符合JGJ 113的要求外，距离地面1.2m以下部分的玻璃，应选用安全玻璃。
5.3.2 门活动扇阻止力
采用电动门和自动门时以及带闭门器的门活动扇关闭时，门活动扇的阻止力不应大于25N。
注：电动门和自动门有防撞传感器时，不测量阻止力。
5.3.3 关闭时间
5.3.3.1 平开门的无障碍设计有闭门器时，平开门从90°关闭到15°的关闭时间不应小于5s。
5.3.3.2 采用电动门或自动门时，门扇启闭速度应可调节。平开门从90°关闭到15°的关闭时间不应小于5s；推拉门从全开关闭到关门位置前200mm的关闭时间不应小于5s，之后应减速缓行。
5.3.4 [bookmark: _Toc399334758][bookmark: _Toc399335816][bookmark: _Toc399337015][bookmark: _Toc402882256][bookmark: _Toc402882540]危险点的安全间隙
5.3.4.1 门窗各个相对运动部件之间易造成人体伤害的危险点应保留一定的安全间隙，安全间隙应满足下列要求：
1. 对于手指的安全间隙不应大于8mm，或不小于25mm；
1. 对于头部的安全间隙不应小于200mm；
1. 对于身体的安全间隙不应小于500mm。
5.3.4.2 推拉门活动扇在运行过程中与相邻墙体或固定扇等部位的安全间隙S不应大于8mm (见图1)。
 [image: ]
标引序号说明：
S——安全间隙。
图1　 推拉门活动扇安全间隙示意
5.3.4.3 平开门活动扇下边缘距相对运动的地面间隙不应大于8mm。
5.3.5 [bookmark: _Toc399334821][bookmark: _Toc399335879][bookmark: _Toc399337078][bookmark: _Toc402882257][bookmark: _Toc402882541][bookmark: _Toc399334759][bookmark: _Toc399335817][bookmark: _Toc399337016]防夹手措施
平开门和折叠门应对可能引起手指夹伤的铰链位置进行防护。平开门活动扇与门框之间危险点的间隙应采用构造措施或防护措施以避免对手指造成夹持伤害，见图2。折叠门活动扇与门框、活动扇与活动扇之间的危险点应采用构造措施或防护措施以避免对手指造成夹持伤害，夹持危险点见图3。
注：采用改变型材样式，加装额外保护装置等措施实现防夹手。
[image: ]
标引序号说明：
1,2——采用的防护措施以避免对手指造成夹持伤害；
      3——采用的构造措施以避免对手指造成夹持伤害。
图2　 平开门手指危险点及防护示意
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][image: ]
图3　 折叠门的夹持危险点
5.3.6 警示标识
门窗危险部位应有图文警示标识，提示可能会发生的危险。警示标识尺寸应符合GB 2894的规定。
5.4 无障碍适用性
5.4.1 执手安装位置
门执手的设计安装高度应考虑门安装后执手的可及性和可操作性，距门的下框边缘宜为900mm。对于坐轮椅人员经常使用的窗的执手宜安装在窗扇的下梃中部。
注：窗的活动扇执手安装高度距离地面为800mm～1100mm。
5.4.2 启闭力
5.4.2.1 内门窗的启闭力不应低于GB/T 9158-2015规定的第5级。门窗安装有闭门器时，活动扇的操作力不应大于30N。外门窗的启闭力不应低于GB/T 9158-2015规定的第4级。
5.4.2.2 当启闭力不能满足要求时，可采用电动启闭或自动启闭方式。电动启闭或自动启闭方式在停电或设备有故障时，可手动开启。
5.5 老年人用建筑门窗特殊要求
5.5.1 建筑外门窗空气声隔声性能不应低于30dB。
5.5.2 老年建筑中厕所用门宜采用外开门或推拉门，紧急情况下室外侧可开启。
5.5.3 带有护理型床位的老年人建筑室内门开启净宽度不应小于1100mm。
5.6 儿童用建筑门窗特殊要求
5.6.1 用于托儿所、幼儿园等儿童经常活动场所的建筑用外窗，不应采用内平开窗和内开上悬窗，当使用内平开下悬窗时，应有限制内平开的措施；用于走廊（过道）处的建筑内窗，宜采用推拉窗或下悬窗。
5.6.2 用于托儿所和幼儿园等儿童经常活动场所的建筑用外窗，可能攀爬到的窗扇应采用限位措施使其最大开启宽度不大于110mm。
5.6.3 用于托儿所和幼儿园等儿童经常活动场所的建筑门窗采用的玻璃应为安全玻璃。
5.6.4 用于托儿所和幼儿园的平开门，应采用双扇外平开门，门净宽不应小于1200mm。
5.6.5 托儿所和幼儿园的室内门宜设置观察窗，且应满足5.2.1的要求。
6 试验方法
6.1 表面质量
　　在自然光线充足条件下，距门窗约500mm处目测检查。采用手试的方法，检查门窗是否有棱角等尖锐突起和锐利边缘，检查防护措施是否安全可靠。
6.2 构造要求
6.2.1 采用目测方式和玻璃判定仪，检查观察窗是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品。观察窗的尺寸和位置采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺进行测量。
注：我国钢化玻璃实行CCC认证制度，可通过对CCC认证标志的方式判定是否为钢化玻璃。无CCC标志时，采用钢化玻璃判定仪判定是否为钢化玻璃。夹层玻璃可通过目测或光线照射判定。
6.2.2 检查门扇是否安装护门板，护门板尺寸采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺进行测量。
6.2.3 采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺测量门活动扇的实际开启净宽度W1，见图4。
[image: ]
标引序号说明：
W——理论开启净宽度；
W1——实际开启净宽度；
△B——实际开启净宽度损失。
图4　 开启净宽度测量示意
6.3 无障碍安全性
6.3.1 安全玻璃选用
采用目测方式和玻璃判定仪，检查玻璃是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品。
6.3.2 门活动扇阻止力
采用精度不小于1N的测力装置进行检测，检测位置应为执手位置或距地面高度为1200mm的位置，施力方向为活动扇运行的反方向。
6.3.3 关闭时间
6.3.3.1 采用分辨率为0.01s的秒表，测量平开门从90°关闭到15°的关闭时间，测量三次，取平均值。
6.3.3.2 检查门扇启闭速度是否可调节。将速度调至最快时，采用分辨率为0.01s的秒表，测量平开门从90°关闭到15°的关闭时间和推拉门从全开关闭到关门位置前200mm的关闭时间，并检查之后是否减速缓行。
6.3.4 危险点的安全间隙
采用符合GB/T 9056规定的金属直尺或符合QB/T 2443规定的钢卷尺进行测量，金属直尺和钢卷尺的最小分辨率不应小于1mm。
6.3.5 防夹手措施
采用目测和手试的方法，对防夹手措施进行检查。
6.3.6 警示标识
采用目测方法，检查警示标识是否符合要求。采用金属直尺或钢卷尺测量警示标识尺寸。
6.4 无障碍适用性
6.4.1 执手安装位置
采用目测和手试的方法，对执手安装可及性和可操作性进行检查，并采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺进行测量。
6.4.2 启闭力
启闭力应按GB/T 9158-2015的规定进行检测。
6.5 老年人用建筑门窗特殊要求
6.5.1 建筑外门窗空气声隔声性能应按GB/T 8485的规定检测。
6.5.2 采用目测和手试的方法，对开启功能进行检查。
6.5.3 应采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺对室内门开启净宽度进行测量。
6.6 儿童用建筑门窗特殊要求
6.6.1 采用目测和手试的方法，检查建筑外窗的开启方式，以及是否安装有效的限制措施。
6.6.2 采用目测和手试的方法，检查窗扇的限位措施，并采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺测量窗扇的最大开启宽度。
6.6.3 采用目测方式，检查玻璃是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品。
6.6.4 采用目测和手试的方法，检查建筑外窗的开启方式，并采用符合QB/T 2443规定的钢卷尺测量门实际净宽度。
6.6.5 观察窗设置及尺寸应按6.2.1的规定进行检测。


附　录　A [bookmark: _Toc27656449]  
（资料性）
建筑门窗相关产品标准

GB/T 8478-2020 铝合金门窗
GB/T 20002.2-2008 标准中特定内容的起草 第2部分:老年人和残疾人的需求
GB/T 20909-2017	钢门窗
GB/T 28886-2012	建筑用塑料门
GB/T 28887-2012	建筑用塑料窗
GB/T 29498-2013	木门窗
GB/T 29734.1-2013 建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗
GB/T 29734.2-2013 建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗
GB/T 29734.3-2020 建筑用节能门窗 第3部分:钢塑复合门窗
GB/T 31433—2015 建筑幕墙、门窗通用技术条件
GB/T 34616-2017	人行自动门通用技术要求
GB/T 38297-2019  建筑用单元门通用技术条件
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